sto

StoVentec R, podkonstrukcja stalowo-aluminiowa Rev-Nr. 03/01.08.12
Przekrodj pionowy, system w ukfadzie poziomym z profilami
ramowymi (Skala ok. 1:7) VAR 008
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Uwaga: Elementy innych dostawcow przedstawiono schematycznie. Detal ten to propozycja rozwigzania, ktore obrazuje podstawowe zasady budowy
ETICS lub elewacji wentylowanej. Zastosowanie i komplementarnosc¢ systemu powinny by¢ zweryfikowane przez wykonawce / projektanta w projekcie
budowlanym. Detal ten nie zastgpi projektu wykonawczego ani warsztatowego. Zgodnos¢ rozwigzania z przepisami musi by¢ zweryfikowana przez
projektanta / wykonawce. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ na obiekcie. Nalezy przestrzegac¢ zapiséw Instrukcji Technicznych
komponentéw.



